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Zeichenerklärungen und inhaltlicher Aufbau

Der Lehrgang ist nach der gleichen Struktur wie der Kompetenzen-Ressourcen-Katalog 
aufgebaut. 

Der Ressourcenaufbau ist wie folgt gegliedert:

Aktivierung
Jede Ausbildungseinheit beginnt mit Grundsatzfragen, welche den momentanen 
Wissensstand erfassen.

Theorie / Übungen
Der Theorieteil beinhaltet neben der Theorie auch Fragen und/oder Übungen, welche 
die Lernenden lösen müssen.

Repetition
Als Abschluss des Ressourcenaufbaus sind Repetitionsfragen zu beantworten. Diese 
dienen der Festigung des Lernstoffs.

Inhaltlicher Aufbau

Zeichenerklärung

Diese Variante ist zweckmässig. Im Sinne der Optimierung des Produktes suchen wir 
die stärkste Lösung.

Brauchbare Lösung. Sicher sind noch bessere Varianten zu finden!

Diese Lösung ist ungeeignet. Überlegen Sie, aus welchem Grund diese Lösung nicht 
befriedigt und suchen Sie eine bessere Variante.

Lösen Sie diese Aufgabe mit dem geeignetsten Hilfsmittel.

Lernziele

Wichtige Hinweise

Information

 

Notieren Sie hier die zutreffenden Informationen,  
wie nationale oder internationale Normen,  
Betriebsnormen, Titel von Fachbüchern, Betriebs - 
anleitungen usw.

 

AUBK 2L
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Sicherheitsmassnahmen zur Unfallverhütung anwenden

1)  Welche technischen Schutzmassnahmen kennen Sie?

2)  Welche Vorschriften für das Arbeiten an elektrischen Anlagen sind Ihnen bekannt?

Fachspezifische Arbeitssicherheit

Sicherheitsmassnahmen

AUBK 2L 

SUVA-, EKAS- (Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit)  

und Betriebsvorschriften

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter), Schutzisolierung, Kleinspannung, Schutz-

trennung, Schutzerdung, Abdeckungen, Hindernisse
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Sicherheitsmassnahmen

Fehlerstromschutzschalter Fehlerstromschutzschalter RCD (Residual Current Protective Device) ergeben in Kombi-
nation mit herkömmlichen Schutzmassnahmen einen optimalen Personen- und Brand-
schutz. Die RCD-Schalter werden häufig auch als FI-Schalter bezeichnet.

1  Schalter L1 Hinleiter/Polleiter, Aussenleiter
2 Auslöser N Rückleiter/Neutralleiter
3  Auslösespule PE Schutzleiter
4  Summenstromwandler
5  Prüftaste

Der RCD-Schalter löst aus, sobald die Stromdifferenz (Fehlerstrom) zwischen Hin- und 
Rückleiter einen bestimmten Wert übersteigt.

Aufbau

Wirkungsweise

 – Der Systemnullpunkt des Wechsel- oder Drehstromnetzes muss geerdet sein. 
 – Der Neutralleiter ist nach dem RCD-Schalter isoliert vom Schutzleiter zu führen. 
 – Der Schutzleiter darf nicht durch den Summenstromwandler des RCD-Schalters  
geführt werden.

Betriebsbedingungen

RCD-Schalter

Verbraucher

Schutzmassnahmen Technische Schutzmassnahmen haben zum Ziel, dass bei elektrischen Geräten und 
Anlagen auch im Fehlerfall, z.B. bei einem Isolationsdefekt, keine gefährlichen Berüh-
rungsströme auftreten.

RCD-Schalter bieten keinen Kurzschlussschutz Polleiter–Polleiter oder  
Polleiter–Neutralleiter!

AUBK 2L



9Fachspezifische Arbeitssicherheit

AUBK 2 

Sicherheitsmassnahmen

Die Wirkung des elektrischen Stroms auf den menschlichen Körper hängt von der 
Stromstärke, der Einwirkungsdauer und vom Stromweg ab.

Für Geräte, die im Freien verwendet werden, z.B. Rasenmäher, Heckenscheren, sind 
Fehlerstromschutzeinrichtungen vorgeschrieben. 
Es ist empfehlenswert, auch alle andern Steckdosen mit einer Fehlerstromschutz-
einrichtung zu schützen (zusätzlicher Schutz). 
Für den Brandschutz werden Fehlerstromschutzeinrichtungen mit 300 mA eingesetzt. 
Fehlerstromschutzeinrichtungen haben einen empfindlichen Auslösemechanismus, der, 
solange kein Fehlerstrom fliesst, nicht aktiv wird. Damit der Auslösemechanismus im 
Fehlerfall sicher anspricht, muss die Prüftaste etwa einmal pro Monat betätigt werden. 

Schutzisolierung Die Schutzisolierung ist eine zweite, von der Betriebsisolation unabhängige zusätzliche 
Isolation.

Kennzeichnung:

Apparate mit Schutzisolierung dürfen nicht geerdet werden und besitzen daher einen 
zweipoligen Stecker ohne Schutzkontakt.

Mit einem Trenntransformator (Übersetzung 1:1) wird ein einzelner Apparat oder An-
lageteil von der übrigen Anlage galvanisch getrennt (ohne leitende Verbindung). Der 
Sekundärstromkreis weist keinen Schutzleiter auf und darf nicht geerdet werden.

Schutztrennung Mit einem Trenntransformator (Übersetzung 1:1) wird ein einzelner Apparat oder An-
lageteil von der übrigen Anlage galvanisch getrennt (ohne leitende Verbindung). Der 
Sekundärstromkreis weist keinen Schutzleiter auf und darf nicht geerdet werden.

Pro Sekundärwicklung darf in der Regel nur ein Objekt angeschlossen werden. 

Schutzerdung Unter Schutzerdung als Schutzmassnahme 
versteht man den Anschluss von nicht zum Be-
triebsstromkreis gehörenden leitenden Teilen, 
z.B. Apparategehäuse an den Schutzleiter. 

Der Schutzleiter wird an einer definierten Stelle 
im Netz mit dem Neutralleiter verbunden.

Polleiter, Aussenleiter
Neutralleiter
Schutzleiter

Steckdose
(Frontansicht)

Verbraucher

L1
N
PE

230 V / 50 Hz

Die Schutzerdung (Schema TN-S) ist eine Schutzmassnahme, bei welcher Fehlerströme 
über den Schutzleiter an die Stromversorgung (Transformator) zurückgeführt werden. 

Die Verwendung eines vorhandenen Neutralleiters als PEN-Leiter setzt voraus, dass 
dieser durchgehend einen Minimalquerschnitt von 10 mm2 Kupfer aufweist, durchwegs 
isoliert ist und seine Enden an allen Abzweigstellen als PEN-Leiter, d.h. grün/gelb und 
hellblau, gekennzeichnet sind.

Diese Schutzmassnahme wird in dicht besiedelten Gebieten angewendet sowie in  
Anlagen mit eigenem Transformator. 

Bei der Schutzerdung Schema TN-S ist ein Punkt direkt geerdet; die Körper der elektri-
schen Anlage sind über Schutzleiter mit diesem Punkt verbunden.

AUBK 2L 
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System TN-C

Erklärung der  
Bezeichnungen

Leitersymbole

System TN-S Neutral- und Schutzleiter werden in der gesamten Stromversorgung separat geführt.

Die Funktion des Neutral- und des Schutzleiters ist in einem Teil der Stromversorgung 
in einem einzigen Leiter (PEN) kombiniert.

Erster Buchstabe – Erdungsverhältnisse der Stromversorgung.
T    direkte Verbindung eines Punktes zur Erde

Zweiter Buchstabe – Beziehung der Körper der elektrischen Anlagen zur Erde
T    Körper direkt geerdet, unabhängig von der bestehenden Erdung eines Punktes der 

Stromquelle.
N    Körper direkt mit dem geerdeten Punkt der Stromquelle verbunden.  

In Wechselstromnetzen ist der geerdete Punkt im Allgemeinen der Sternpunkt.

Weitere Buchstaben – Anordnung des Neutralleiters und des Schutzleiters
S    Für die Schutzfunktion ist ein Leiter vorgesehen, der vom Neutralleiter separat 

 geführt ist.
C    Neutralleiter- und Schutzleiterfunktionen kombiniert in einem Leiter (PEN).

Schutzleiter (PE)
Neutralleiter (N)
PEN-Leiter

Die Funktion des Neutral- und des Schutzleiters ist in der gesamten Stromversorgung in 
einem einzigen Leiter (PEN) kombiniert.

System TN-C-S

Sicherheitsmassnahmen

Betriebserder

Betriebserder

Betriebserder Körper

Körper

Körper

AUBK 2L
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Kleinspannung Unter Kleinspannung als Schutzmassnahme versteht man das Betreiben von schutz-
pflichtigen Werkzeugen, Apparaten und Anlagen ohne Sonderisolierung mit einer Span-
nung von höchstens 50 Volt. Dazu sind Trenntransformatoren mit galvanisch getrennten 
Primär- und Sekundärwicklungen zu verwenden. Man unterscheidet zwei Arten von 
Kleinspannung:

Sicherheitskleinspannung,
Safety Extra Low Voltage (SELV):
Sekundärstromkreise von Schutzkleinspan-
nungsanlagen dürfen nicht geerdet und  
nicht mit Stromkreisen höherer Spannung  
verbunden werden.

Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung,
Protection Extra Low Voltage (PELV):
Bei der Funktionskleinspannung mit sicherer 
Trennung handelt es sich um Kleinspannungs-
anlagen mit geerdeten Sekundärstromkreisen 
und Transformatoren, welche den Anforde-
rungen an eine sichere elektrische Trennung 
genügen.

Sicherheitsmassnahmen

Für den Schutz gegen indirekte Berührung muss darauf geachtet werden, dass alle 
berührbaren, leitenden Teile eine zuverlässige Verbindung zum Schutzleiter haben. 
Der Widerstand der Schutzleiterverbindung muss möglichst klein sein.

230 V / 50 Hz
L1
N
PE

L1
N

230 V / 50 Hz

# 50 V / 50 Hz

# 50 V / 50 Hz

AUBK 2L 
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Arbeiten an elektrischen 
Anlagen

Spannungsfreie Anlagen Spannungsführende Anlagen

Ohne Einschränkungen erlaubt Ohne Einschränkungen erlaubt
(Vorsicht: Kurzschlussströme)

Bei Einhalten der Sicherheitsregeln 
erlaubt

Sicherheitsregeln:

1. Anlage trennen
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit prüfen
4. Erden und Kurzschliessen der  

Netzleiter
5. Benachbarte, unter Spannung  

stehende Teile abdecken

Viele Elektrounfälle passieren, weil 
einer oder mehrere Punkte der Sicher-
heitsregeln nicht eingehalten werden!

Nur in begründeten Ausnahmefällen 
erlaubt

Bedingungen:

 – Das Personal muss entsprechend aus-
gebildet sein

 – Mindestens zwei Personen müssen 
anwesend sein

 – Die Arbeit muss sorgfältig vorbereitet 
werden

 – Es muss isoliertes Werkzeug verwendet 
werden

 – Der Standort ist weitmöglichst zu iso-
lieren

 – Es sind, soweit möglich, isolierende 
Handschuhe zu tragen

 – Arbeitskleider (keine Kunststoffkleider) 
müssen blosse Körperteile bedecken

 – Spannungsführende Teile sind weitmög-
lichst abzudecken.

 – Die Schutzbrille ist zu tragen (bei Be-
messungsströmen über 10 A)

Nur durch speziell instruiertes Personal 
erlaubt

Unter allen Umständen verboten

Kleinspannungsanlagen
(# 50 VAC/# 120 VDC)

Niederspannungsanlagen
(# 1000 VAC/# 1500 VDC)

Hochspannungsanlagen

Sicherheitsmassnahmen

Beim Messen
 – Kurzschluss durch Messspitzen
 – Stromschlag wegen offengelassener Schaltkreise nach beendigter Messung
 – Defektes Messgerät wegen Ohm-Messung unter Spannung
 – Defekte Sicherung im Messgerät bei falscher Einstellung 

Beim Ersetzen
 – Motorschutzschalter löst aus, weil beim Ersatz ein zu kleiner Wert eingestellt wurde
 – Motor ist defekt, weil beim Ersatz des Motorschutzschalters ein zu hoher Stromwert 
eingestellt wurde

Beim Ändern
 – Abdeckung nach erfolgter Arbeit nicht mehr montiert
 – Materialreste und Werkzeuge im Steuerschrank nach Umverdrahtungsarbeiten
 – Nach Revisionsarbeiten Sicherheitskreise überbrückt

Fehlverhalten
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